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敦賀発電所 固体廃棄物貯蔵庫Ａ棟１階での火災発生について 

 

 本日、平成２２年１２月２日２１時０５分ごろ、敦賀発電所構内固体廃棄物貯蔵庫

Ａ棟（管理区域）の火災報知器が発報し、同２１時１１分現場を確認し、２１時１８

分に運転員が炎を確認したため、消火器を使用して初期消火を行いました。 

  

２１時１５分に消防署へ通報し、２１時４２分に到着した公設消防による現場確認

の結果、２２時１９分に鎮火が確認されました。 

現場を確認したところ、火災受信機補助盤（プリンタ及び基板等）に燃え跡があり

ました。 

 今後、消防当局による現場調査の後、火災に至った原因について調査します。 
 
 
現在の状況は以下のとおりです。 

 

 １．原子炉施設等の状況 

現在、敦賀発電所１号機及び２号機は定格熱出力一定運転中です。 

     

 ２．周辺環境への放射能の影響はありません。 

 

 

※固体廃棄物貯蔵庫：発電所で発生した放射性固体廃棄物をドラム缶等に封入し、保管

する建屋でＡ，Ｂ，Ｃの３棟がある。 

 

＜添付資料＞ 

  固体廃棄物貯蔵庫Ａ棟火災状況図 
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                            ＜ 問  合  せ  先 ＞ 

                            日本原子力発電株式会社 

                            敦賀地区本部 業務･立地部 

                                 担当：田口、佐藤 
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添付資料 

１．発生場所 

敦賀発電所１号機 

敦賀発電所２号機

火災発生場所 

固体廃棄物貯蔵庫Ａ棟

固体廃棄物貯蔵庫Ｃ棟 

固体廃棄物貯蔵庫Ｂ棟

２．発生状況 

固体廃棄物貯蔵庫Ａ棟１階 

入口 
シャッター 

火災受信機補助盤 
火災発生場所 

管理区域  

固体廃棄物貯蔵庫Ａ棟火災状況図 


