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敦賀発電所２号機 給水処理建屋における出火について 

 

 ２０２３年８月３１日１０時１３分ごろ、敦賀発電所２号機の給水処理建屋（非

管理区域）において、タンクの溶断作業中のところ、火災報知器が発報し、同建

屋内にいた当社社員が出火を確認したことから、直ちに消火を行いました。 

 

同１０時２０分に消防署へ通報し、１１時０１分に到着した公設消防による現

場確認の結果、１１時２０分に鎮火が確認されました。 

 

 今後、消防当局による現場調査の後、出火に至った原因について調査します。 

 

なお、本件において負傷者は発生しておらず、環境への放射能の影響はありま

せん。 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

  敦賀発電所出火発生場所 
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敦賀発電所出火発生場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敦賀発電所１号機 敦賀発電所２号機

敦賀２号機 給水処理建屋 


