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日本原子力発電株式会社 

 

 

敦賀発電所１号機 タービン建屋ファンルーム内での火災について 

 

 ２０２４年２月８日６時１２分、敦賀発電所１号機のタービン建屋２階（管理

区域）のファンルーム内において、火災報知器が動作しました。当社社員が現場

を確認したところ、同ファンルーム内に設置されている原子炉建屋主排気ファン

Ｂの軸受部より発煙および火花を確認しました。 

このため、６時３８分に当社社員が当該ファンを停止し、発煙および火花が停

止したことを確認しました。 

 

当社社員が同６時２１分に公設消防へ通報し、公設消防による現場確認の結果、

７時３４分に火災および鎮火を確認し、その旨を９時４０分に公設消防より連絡

を受けました。 

 

 今後、火災が発生した原因について調査します。 

 

なお、本件による敦賀発電所の他施設への影響はありません。また、人身災害

の発生はなく、周辺環境への放射能の影響もありません。 

 

 

 

＜添付資料＞ 

  敦賀発電所火災発生場所 
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添付資料 

 

敦賀発電所火災発生場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敦賀発電所１号機 

敦賀発電所２号機

敦賀１号機 タービン建屋２階 

ファンルーム（管理区域） 


