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大分類 中分類 小分類

1
４１条
（内部火
災）

基本事項 系統分離 2017/10/12

緊急時対策所全体としての機能を担保するため，災害対
策本部以外の火災区画に対して，火災防護対策や可燃物
管理の運用について説明すること。 今回ご説明

資料1-1-1
緊急時対策所全体の必要な機能を設置する火災区画の火災防護対策及
び機能維持のために必要な管理と直接機能に影響しない火災区画の火
災防護対策及び可燃物管理ついて説明。
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