
東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-17 残留熱除去系系統流量の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー475



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-17 残留熱除去系系統流量の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー476



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-17 残留熱除去系系統流量の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー477



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-19 原子炉圧力（ＳＡ）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー478



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-19 原子炉圧力（ＳＡ）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー479



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-19 原子炉圧力（ＳＡ）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー480



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-19 原子炉圧力（ＳＡ）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー481



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-21 原子炉水位（広帯域）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー482



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-21 原子炉水位（広帯域）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー483



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-21 原子炉水位（広帯域）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー484



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-22 原子炉水位（燃料域）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー485



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-22 原子炉水位（燃料域）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー486



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-22 原子炉水位（燃料域）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー487



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-23 原子炉水位（ＳＡ広帯域）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー488



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-23 原子炉水位（ＳＡ広帯域）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー489



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウエル圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー490



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウエル圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー491



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウエル圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー492



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウエル圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー493



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウエル圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー494



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウエル圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー495



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウエル圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー496



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウエル圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー497



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウエル圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー498



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー499



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー500



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー501



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー502



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー503



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー504



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー505



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー506



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-26 サプレッション・チェンバ圧力の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー507



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-30 格納容器内水素濃度の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー508



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-30 格納容器内水素濃度の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー509



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-30 格納容器内水素濃度の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー510



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-30 格納容器内水素濃度の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー511



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-31 格納容器内水素濃度（ＳＡ）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー512



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-31 格納容器内水素濃度（ＳＡ）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー513



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-31 格納容器内水素濃度（ＳＡ）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー514



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-31 格納容器内水素濃度（ＳＡ）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー515



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-34 格納容器下部水温の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー516



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-34 格納容器下部水温の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー517



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-36 西側淡水貯水設備水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー518



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-36 西側淡水貯水設備水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー519



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-36 西側淡水貯水設備水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー520



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-38 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー521



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-38 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー522



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-39 低圧代替注水系格納容器下部注水流量の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー523



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-39 低圧代替注水系格納容器下部注水流量の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー524



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-40 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー525



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-40 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー526



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-40 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー527



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-40 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー528



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-41 サプレッション・プール水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー529



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-41 サプレッション・プール水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー530



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-41 サプレッション・プール水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー531



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-41 サプレッション・プール水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー532



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-41 サプレッション・プール水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー533



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-41 サプレッション・プール水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー534



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-41 サプレッション・プール水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー535



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-41 サプレッション・プール水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー536



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-42 格納容器下部水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー537



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-42 格納容器下部水位の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー538



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-5-43 原子炉建屋水素濃度の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー539



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-6-3-1 管の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3ー540



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-6-3-1 管の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3ー541



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-1 衛星電話設備（固定型）（中央制御室）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー542



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-2 屋外アンテナ（中央制御室）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー543



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-3 衛星電話設備用通信機器収納ラック（中央制御室）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー544



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-4 衛星電話設備（固定型）（緊急時対策所）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー545



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-4 衛星電話設備（固定型）（緊急時対策所）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー546



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-5 屋外アンテナ（緊急時対策所）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー547



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-5 屋外アンテナ（緊急時対策所）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー548



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-5 屋外アンテナ（緊急時対策所）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー549



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-6 衛星電話設備用通信機器収納ラック（緊急時対策所）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー550



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-6 衛星電話設備用通信機器収納ラック（緊急時対策所）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー551



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-2-6 衛星電話設備用通信機器収納ラック（緊急時対策所）の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー552



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-6-7-5 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3ー553




