
2026 年度 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

※東海発電所：廃止措置中 東海第二発電所：定期事業者検査中 

 

発行日：不適合事象やＣＲが発行された日 

  区分 ：不適合事象の区分、ＣＲの場合は「－」を表示する 

      （不適合事象の一部区分の無いものは「－」と表示する） 

 

  影響度等のレベル区分： 

  原子炉施設の設備・機器における不適合事象および人的不適合事象について、原子力安全に 

対する影響が大きい順にレベル４、レベル３、レベル２、レベル１、に区分 

事象 グレード 事象の程度 

不適合事象 

レベル４（Ｌ４） 原子力安全に対する影響が大きい事象 

レベル３（Ｌ３） 原子力安全に対する影響が比較的大きい事象 

レベル２（Ｌ２） 原子力安全に対する影響が軽微な事象 

レベル１（Ｌ１） 原子力安全に対する影響がない事象 

不適合未満の事象 （－） 不適合未満の事象 

 

No 発行日 発電所※ 件名 事象 区分 

1 9 月 

9 日 

東海第二 ＣＲ管理表（不

適合）の特別採

用※の期間延長

の未実施 

ＣＲ管理表（不適合）が発行された機

器について、特別採用の手続きを経て使

用を継続していたが、その後、機器の修

理時期の変更に合わせた期限延長手続き

に未実施があったことを確認した。 

なお、特別採用の適用を受けた機器に

ついては、定期的な監視により健全性を

継続して確認しており、安全上の問題は

ない。 

 

※特別採用 

不適合について、あらかじめ定められ

た手順により原子力の安全に及ぼす影響

について評価したうえで、応急修理又は

限定された範囲内（期間、使用条件、追

加措置等）等での機器等の使用又は個別

業務の実施を承認すること 

 

（8月 26日発行、9月 9日区分確定） 

Ｌ２ 


