
添付図

　　

床ドレン収集タンク

からの廃液移送配管

水溜り

約１ｍ×約 0.5ｍ
（約 0.5㍑）

水溜り

約１ｍ四方

（約１㍑）

水溜り

約２ｍ四方

（約４㍑）

廃液中和タンク

滴下

中和用薬品

（硫酸、苛性ソーダ）

＜水溜まり状況概略図＞

樹脂の再生廃液等

湧水、床洗浄

廃液等の床ドレン

廃液中和

タンク

床ドレン収集

タンク

中和廃液

タンク

床ドレン収集タンク

からの廃液移送配管

廃液中和

ポンプＡ、Ｂ
床ドレン収集

ポンプＡ、Ｂ

廃液処理系へ

床ドレン受

タンク

配管材質：炭素鋼

配管外径：６０．５ｍｍ

公称肉厚：　３．９ｍｍ

配管を切断し、原因

調査を実施します。
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床ドレン受タンクへの配管

減肉対応の取替が終了した

ため、４月１９日からこの

系統で廃液処理を行ってい

る。


