
敦賀発電所２号機　タービン建屋地下１階の水溜り状況
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タービン建屋地下１階の
水の溜まり状況
面積：約５８０㎡
深さ：約１㎝
水量：約５．８㎥

：水の流れ方向：水溜り範囲

凡 例

原子炉建屋

　タービン建屋

配管ケーブルトレンチ内の
水溜まり状況
面積：約７４㎡
深さ：約１０㎝
水量：約７．４㎥

水溜り範囲：約４６ｍ

堰を越えて流入した。

碍子汚損検出器概略系統図

添付

　２次系純水タンク

排水電磁弁の動作
不良により、補給
水槽の給水が流れ
込む状態が継続し
ていた。

水の流入・溜まり状況概略図

水溜り発生箇所図

給水建屋の屋上に排水

給水処理建屋上

：補給水槽給水配管の排水配管

：補給水槽給水配管
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補給水槽への供給時は閉となる
べきところ、開となっていた。
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タービン建屋
地下１階


