
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料

１．発生場所 

２．発生状況 

発火発生場所 

敦賀発電所２号機  

屋外原水タンク上部での作業時における布ウエスの発火状況 

敦賀発電所１号機
敦賀発電所２号機 

発火発生場所 

（原水タンク） 

原水タンクの耐震補強として、地震時に水面が
揺れタンク天板に当たることで天板が破損しない
ように水面上部空間を確保（高さを約２ｍ伸ばす）
する工事を実施中。 

約２ｍ 

原水タンク 

（補強前） 

タンク天板 

原水タンク 
（補強後） 約１２ｍ 

直径約１６ｍ 

約２０００ｍ３ 

材質：鋼鉄 

原水タンク上部作業場所 

破裂した缶 

（検査液缶） 

燃え跡 


